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บทนำ 
บริษัท ซีบีซี อินเตร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบ

ไฟฟ้าสําหรับตู้สวิตช์ บอร์ดไฟฟ้าแรงตํ่า MDB เพื่อเป็นข้อมุลขั้นพ้นฐานการสำรวจคุณภาพไฟฟ้า 

ซึ่งบัดนี้ทางบริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขออธิบายรายละเอียดผลการตรวจสอบท้ังหมดมาไว้ภายในรายงานฉบับน้ี 

รายงานการตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าฉบับนี้จะแสดงค่าปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆ ภายในระบบ
ไฟฟ้าของตู ้  MDB เพื ่อตรวจวัดค่าปริมาณไฟฟ้าที ่นำเสนอประกอบด้วย แรงดันไฟฟ้า , 

กระแสไฟฟ้า , กำลังไฟฟ้า ,ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ,ค่าพลังงานไฟฟ้า ,ค่าปริมาณของแรงดัน , 

และกระแสฮาร์มอนิกส์ เป็นต้น โดยค่าที่แสดงนั้นจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหมดไว้ตาม
มาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้าในประเทศไทย 

กลุ่มโหลดทั่วไป คือ โหลดแสงสว่าง, โหลดเต้ารับ , โหลดเครื ่องควบคุมความเร็วรอบ

มอเตอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น(Air Chiller) , มอเตอร์ไฟฟ้า , เครื่องแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้า 

, เครื่องเชื่อม , เครื่องอาร์ก , ระบบปรับอากาศภายในอาคาร  

โหลดประเภทอิเล ็กทรอนิกส์กำลัง( Power Electronic ) เช ่น อ ุปกรณ์เปลี ่ยนแปลง

แรงดันไฟฟ้า (Switching Power Supply ) , อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ( Variable Speed 

Drive ) เป็นต้นโดยที ่โหลดเหล่านี ้จะเป็นตัวสร้างสัญญาณรบกานที ่เร ียกว่า ฮาร์มอนิกส์ ( 

Harmonics ) ขึ้นภายในระบบไฟฟ้าอันที่จะนำความเสี่ยงไฟสู่กระบวนการผลิตงานที่ไม่ต่อเนื่อง 

หรือหยุดชะงัก หรืออาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทได้รับความเสียหายข้ึนได้ในท่ีสุด  
ภายในรายงานได้พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของพารามิเตอร์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อ

ระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า , กระแสไฟฟ้า , กำลังไฟฟ้า , ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ,ค่าความถี่

ไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล , ฮาร์มอนิกส์ของแรงดันไฟฟ้า และฮาร์มอนิกส์ของกระแสไฟฟ้า  ณ 

จุดตรวจวัดด้าน Incoming ของตู้ Main MDB  

ข้อสรุปผลการตรวจวัดและข้อเสนอแนะที่ประเมินจากรายงาน นั้นเป็นการประเมินขั้นต้น ถ้า
ต้องการให้เกิดความชัดเจนอาจต้องมีการสำรวจหรือตรวจวัดเพ่ิมเติมได ้
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1.ข้อมูลในการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
 

ข้อมูลจำเพาะของระบบไฟฟ้า Specification Information 

Location    : MCC 

CT ratio    : 1 

VT ratio    : 1 

Rated Transformer             : 1000 kVA 

Tr. Rated Voltage   : 22kV : 416/240Vac 

Tr. Impedance Voltage  : 6.00% 

Low Voltage System  : 3 Phase 4Wire 416/240Vac 50 Hz 

Vector Group   : Dyn11 

No-load    : 1600 W 

Load loss of Transformer  : 13500 W 
 

2.วัตถปุระสงค์ในการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า  

ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
เพ ื ่อลดพล ังงานท ี ่ส ูญเส ียในหม ้อแปลงไฟฟ้า เช ่น Power Factor ,  Harmonic Voltage , 

Harmonic current, Voltage and current unbalance, Neutral current loss เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



 
 

Go to สารบญั   5 

3.ขั้นตอนการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 

HIOKI PQ3100 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1. เครื่องมอืท่ีใช้ในการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 

 

3.2 ตำแหน่งที่ทำการตรวจวัด 

 

รูปที่ 2. ตัวอย่างจุดคล้องเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
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ตำแหน่งท่ีคล้อง กระแสของเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าที่เมนบัสบาร์ ของตู้ “MCC” แรงดัน 

400V ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพไฟฟ้า 1 ชม. ในวันที่ 14 กันยายน 2566  ช่วงเวลา 11:32น.-

12:32น. 

 

รูปที่ 3. ตำแหน่งการคล้องเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้า 

3.3 ตำแหน่งจุดต่อร่วมของผู้ใช้ไฟ P.C.C (Point of Common Coupling) ที่ 22kV 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4. ตำแหน่งจุดต่อร่วมของผู้ใช้ไฟรายใดๆ 
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4.ผลการประเมินคุณภาพไฟฟ้า 

4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11:32น. ถึง 12:32น. 

ตารางที่1. ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าระดับแรงดัน 400V. 

Measurement Report 

No.  Minimum Average Maximum 

 

1. 

 

Vrms(V) 
U12 RMS 405.26 413.53 417.07 

U23 RMS 400.11 407.86 411.26 

U31 RMS 400.79 410.08 413.94 

 
2. 

 
Irms(A) 

I1 RMS 503.90 601.58 821.50 

I2 RMS 482.80 580.23 771.50 

I3 RMS 431.60 520.04 722.90 

 
3. 

 
THDu(%) 

U1 THD 4.58% 5.70% 10.35% 

U2 THD 4.12% 5.15% 9.47% 

U3 THD 3.08% 4.05% 7.08% 
 

4. 
 

THDi(%) 
I1 THD 17.55% 27.81% 42.32% 

I2 THD 19.69% 30.51% 48.23% 

I3 THD 21.16% 35% 55.86% 

5. Active Power (kW) 

W1 109.5kW 129.5kW 167.5kW 

W2 106.7kW 126.4kW 164.1kW 

W3 91.8kW 109.8kW 145.5kW 

W Total 308.5kW 365.8kW 477.1kW 

6. Apparent Power(kVA) 

VA1 120.7kVA 143.6kVA 190.9kVA 

VA2 114kVA 136.4kVA 178kVA 

VA3 102.5kVA 123.6kVA 168.8kVA 

VA Total 337.4kVA 403.3kVA 537.8kVA 

7. Reactive Power(kVAR) 

VAR1 49.9kVAR 61.5kVAR 123.8kVAR 

VAR2 -67.9kVAR 49.9kVAR 108.1kVAR 

VAR3 44.6kVAR 55.2kVAR 113.2kVAR 

VAR Total 135kVAR 168.1kVAR 345.4kVAR 

8. Power Factor 

PF1 0.7573 0.903 0.9287 

PF2 -0.9126 0.917 0.9507 
PF3 0.7329 0.893 0.9274 

PF Mean 0.7618 0.908 0.9357 

9. Voltage Unbalance (%Ub) 3Phase Uunb - - - 

10. Current Unbalance (%Ib) 3Phase Iunb 6.20% 7.13% 7.95% 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพไฟฟ้าวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 11:32น. ถึง 12:32น. 

      ตารางที่1. สรุปผลการประเมินคุณภาพไฟฟ้าระดับแรงดัน 400V. 
1. Voltage 

Variation Phase 

Line-Line Voltage(Vpp) 

ผลการ
ประเมิน 

Minimum 

(V) 

Average 

(V) 

Maximum 

(V) 

ค่าประเมิน 

(V) 

PEA.Standard 

According to 

EN50160 

STD. 

AB 405 413 417 416  
380V ± 10% 

(342-418 V) 
Pass 

BC 400 407 411 410 

CA 400 410 413 412 

N - - - - 

2. Voltage And 

Current 

Unbalance 
Phase 

Voltage Unbalance (%Ub) 

ผลการ
ประเมิน 

Minimum 

(%) 

Average 

(%) 

Maximum 

(%) 

ค่าประเมิน 

(%) 

PEA.Standard 

According to 

EN50160 

STD. 

3-Phase - - - - < 2.0 % *หมายเหตุ* 

Phase 

Current Unbalance (%Ib) 

ผลการ
ประเมิน 

Minimum 

(V) 

Average 

(V) 

Maximum 

(V) 

ค่าประเมิน 

(V) 

การบาลานซ์เฟสหม้อ
แปลงไม่ควรแตกต่าง

กันเกิน  
20 % ของแอมป์เฉลี่ย 

3-Phase 6.20% 7.13% 7.95% 7.91% < 20% Pass 

3. Power Factor 
Phase 

Power Factor(PF.) 
ผลการ
ประเมิน 

Minimum 

 

Average 
 

Maximum 
 

ค่าประเมิน PEA.Standard 

 

3-Phase 0.76 0.91 0.96 0.92 >0.85 Pass 

4.Voltage Flicker 

Phase 

Short term severity value Flick : Pst 

ผลการ
ประเมิน 

Minimum 

(%) 

Average 

(%) 

Maximum 

(%) 

ค่าประเมิน 

(%) 

PEA.Standard 

According to 

PRC-PQG-02/1998 

A 0.15 0.27 0.43 - 
Pst < 1.0% Pass B 0.15 0.25 0.36 - 

C 0.09 0.17 0.28 - 

5. Power 

Frequency Phase 

Power Frequency(Hz) 

ผลการ
ประเมิน 

Minimum 

(Hz) 

Average 

(Hz) 

Maximum 

(Hz) 

ค่าประเมิน 

(Hz) 

PEA.Standard 

According to  

PRC-PQG-02/1998 

3-Phase 49.94 50 50.06 50.04 
50 Hz ±1% 

(49.5-50.5 Hz) 
Pass 

        *หมายเหตุ เน่ืองจากทางโรงสีข้าว สุพรรณบุรี เฟสB และC กลับเฟสกันอยู่จึงทำให้จุดวัดค่า  Voltage 

Unbalance ไม่มีค่า* 
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4.3 ผลการประเมินฮาโมนิกส์ ตามข้อกำหนด(PRC-PQG-01/1998) วันที่14 กันยายน 2566 

เวลา 11:32น. ถึง 12:32น. 

ตารางที่1. ค่าความเพ้ียนฮาโมนิกส์รวมของแรงดันไฟฟ้า (%THDu) 

Voltage 

Harmonic 

Distortion 
Phase 

Total Harmonic Distortion Voltage(%THDu) 

ผลการ
ประเมิน 

Minimum 

(%) 

Average 

(%) 

Maximum 

(%) 

ค่าประเมิน 
(%) 

PEA.Standard 

According to 
PRC-PQG-

01/1998 

A 4.63% 5.70% 8.12% 8.09% 

< 4% Fail B 4.19% 5.15% 7.30% 7.27% 

C 3.37% 4.05% 5.60% 5.56% 

N - - - - 

 

 

ตารางที่ 2. ค่าความเพ้ียนฮาร์โมนิกของแรงดันแต่ละลำดับ (% Fundamental) 

ฮาร์มอนิกลำดับที่ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ข้อกำหนด 22 

kV(%) 
1.75% 3% 1.75% 3% 1.75% 3% 1.75% 3% 1.75% 

ผลตรวจวัด 400 V 

Phase B(%) 

0.06% 1.13% 0.06% 7.90% 0.09% 4.56% 0.10% 1.53% 0.18% 

ผลประเมิน Pass Pass Pass Fail Pass Fail Pass Pass Pass 
ฮาร์มอนิกลำดับที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ข้อกำหนด 22 

kV(%) 

3% 1.75% 3% 1.75% 3% 1.75% 3% 1.75% 3% 

ผลตรวจวัด 400 V 

Phase B(%) 

3.21% 0.25% 1.93% 0.19% 1.17% 0.15% 1.14% 0.18% 0.92% 

ผลประเมิน Fail Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass 
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รูปที่5. ตารางขีดจำกัดฮาร์มอนิกแรงดัน 

ตารางที่ 3. ค่าความเพ้ียนฮาร์โมนิกของกระแส (Amp Fundamental) 

ฮาโมนิกส์ลำดับที่ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ข้อกำหนด 22kV 

(Amp) 

11 7 5 9 4 6 3 2 2 

ผลตรวจวัดโดยคำนวณ
จากกระแสท่ี 400 V 

Phase B(Amp) 

0.09 1.12  0.04 5.16 0.03 1.45 0.03 0.48 0.06 

ผลประเมิน Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass 
ฮาโมนิกส์ลำดับที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ข้อกำหนด 22kV 

(Amp) 

6 2 5 2 1 1 2 1 1 

ผลตรวจวัดโดยคำนวณ
จากกระแสท่ี 400 V 

Phase B(Amp) 

0.95 0.07 0.60 0.04 0.26 0.02 0.27 0.03 0.01 

ผลประเมิน Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass 

*หมายเหตุ ผลตรวจวัดโดยคำนวณจากกระแสท่ี 400 V เพื่อคำนวณค่ากระแสท่ี 22kV ตัวอย่างการคำนวณ 

ลำดับท่ี 5 กระแสฮาโมนิกส์ท่ี 400V 283.8A กระแสท่ี 22kV = (283*400/22000) = 5.16A* 
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รูปที่6. ตารางขีดจำกัดฮาร์มอนิกกระแส 

 

ตารางที่ 4. ค่าความเพ้ียนฮาโมนิกส์ของกระแส (% Fundamental) IEEE std 519-2014 

ฮาโมนิกส์ลำดับที่ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ข้อกำหนด 
22kV(%) 

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

ผลตรวจวัดโดย
คำนวณจากกระแสท่ี 
400 V Phase B(%) 

0.89% 9.53% 0.43% 45.04% 0.31% 12.15% 0.37% 4.41% 0.63% 

ผลประเมิน Pass Pass Pass Fail Pass Fail Pass Pass Pass 
ฮาโมนิกส์ลำดับที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ข้อกำหนด 
22kV(%) 

5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 2% 2% 2% 

ผลตรวจวัดโดย
คำนวณจากกระแสท่ี 
400 V Phase B(%) 

8.44% 0.65% 5.76% 0.37% 2.49% 0.26% 2.58% 0.31% 2.30% 

ผลประเมิน Fail Pass Fail Pass Pass Pass Fail Pass Fail 
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รูปที่7. IEEE STD 519-2014 ฮาร์มอนิกกระแส (%) 
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4.4 Transformer loss effected by Harmonic current  
ตารางที' 5 คาํนวณค่า Transformer loss ที'เกดิจาก Harmonic current 
Load and Harmonic current at 400V transformer : percentage of THDi 

Transformer current at 400V Irms THDi 
Phase A 717.50 42.19% 
Phase B 687.40 48.11% 
Phase c 624.00 55.72% 

AVG. 676.30 48.67% 
AVG. Percentgae of THDi from measurement 48.67%   
Irms - Transformer current avg. 676.30 A 
Fundamental Current  I1 (by calculation) 608.09 A 

AVG. THDi (%) (by calculation) 49.6%   
THDi (A) (2nd to 25th order) 301.87 A 

Transformer ohmic, eddy current and stray loss calculation  

Pdc-r (Ohmic loss is 90% of Full load loss) 12150.0 W 
Pec-r (Eddy current loss is 33% of Total stray loss) 445.5 W 
Posl-r (Other stray loss is 67% of Total stray loss) 904.5 W 
Ir (rated current) 1388.0 A 

Loss calculation effected by harmonic current   
SUM (Ih/Ir)2 0.239   
SUM   h2*(ih/Ir)2 1.728   
I: Pdc=Pdc-r* SUM (Ih/Ir)2 2906.745 W 
Pec=Pec-r* SUM h2*(Ih/Ir)2 769.787   
h0.8     
SUM h0.8 * (Ih/Ir)2 0.375   
HLf 7.223   
II: Pec*HLf 5559.845 W 
Posl 338.785   
HLf-osl 1.566   
III: Posl*HLf-osl*HLf 3830.910 W 

Sum loss of Transformer (I+II+III)               12,297.50  W 
Power loss calculated from Irms 3205.041 W 
Percent increase of loss 383.7%  

Additional loss effected by Harmonics current            9,092.46  W 
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Technical data ของหม้อแปลง 
Transformer technical data from manufacturer   

Transformer power Rated 1000 kVA 
High Voltage side 22 kVac 
Low Voltage side 400 Vac 
Rated current at low side 1388 A 
No-load Loss 1600 Watts 
Load loss 13500 Watts 
Voltage impedance 6%   

   

Note:   

 1. Transformer loss effected by harmonic มีค่าสูงถึง            
9,092.46  W 

 2. Transformer loss ที,คาํนวณจากกระแสโหลด มีค่า 3205.041 W 
 3. Trasnformer loss ทั#งหมดมค่ีา        12,297.50  W 
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ตารางที' 6 Harmonic current in percentage  
Phase L1 L2 L3   
Order AVGPeak AVGPeak AVGPeak AVGPeak 
THDi 42.19% 48.11% 55.72% 48.67% 

1 100% 100% 100% 100% 
2 0.94% 0.89% 1.09% 0.97% 
3 3.74% 9.53% 7.33% 6.87% 
4 0.42% 0.43% 0.53% 0.46% 
5 39.77% 45.04% 52.97% 45.93% 
6 0.49% 0.31% 0.62% 0.47% 
7 13.72% 12.15% 15.21% 13.69% 
8 0.36% 0.37% 0.53% 0.42% 
9 1.30% 4.41% 4.03% 3.25% 

10 0.51% 0.63% 0.51% 0.55% 
11 5.78% 8.44% 10.44% 8.22% 
12 0.46% 0.65% 0.57% 0.56% 
13 5.82% 5.76% 4.31% 5.30% 
14 0.31% 0.37% 0.39% 0.36% 
15 1.48% 2.49% 0.75% 1.57% 
16 0.19% 0.26% 0.34% 0.26% 
17 1.11% 2.58% 2.86% 2.18% 
18 0.27% 0.31% 0.41% 0.33% 
19 1.87% 2.30% 1.45% 1.87% 
20 0.26% 0.29% 0.42% 0.32% 
21 0.28% 0.46% 0.49% 0.41% 
22 0.26% 0.20% 0.37% 0.28% 
23 0.37% 0.78% 0.68% 0.61% 
24 0.20% 0.14% 0.28% 0.21% 
25 0.50% 0.54% 0.45% 0.50% 
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ตารางที' 7 Harmonic current in aplitude (A)  
Phase L1 L2 L3   
Order AVGPeak AVGPeak AVGPeak AVG.Peak 

1 by calculation 608.09 
2 6.4 5.1 6.3 5.93 
3 23.8 62.1 39 41.63 
4 2.8 2.4 2.9 2.70 
5 262.8 283.8 287.8 278.13 
6 2.9 1.8 3.1 2.60 
7 92.4 80.1 82.1 84.87 
8 2.3 2.1 2.6 2.33 
9 7.8 26.7 23.1 19.20 

10 3 3.6 2.4 3.00 
11 37.1 52.7 57.3 49.03 
12 2.5 4.1 3.3 3.30 
13 37 33.3 23 31.10 
14 1.7 2.4 2.2 2.10 
15 9.4 14.5 4.3 9.40 
16 1.1 1.6 2 1.57 
17 7 15 15.2 12.40 
18 1.8 2 2.3 2.03 
19 11.9 13.3 7.7 10.97 
20 1.7 1.8 2.3 1.93 
21 1.8 2.7 2.7 2.40 
22 1.7 1.3 2 1.67 
23 2.5 4.6 4.1 3.73 
24 1.3 0.9 1.5 1.23 
25 3.5 3.1 2.6 3.07 
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5.สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและข้อเสนอแนะ 
5.1 จากการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ที่ระดับแรงดัน 400V ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพไฟฟ้าดังนี้ 
คุณภาพไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย  

• ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage) 

• ค่าแรงดันไฟฟ้ากระเพ่ือม (Voltage Flicker) 

• ค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) 

• ค่าความถี่ไฟฟ้า (Frequency) 
คุณภาพไฟฟ้าท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย  

• การลำดับเฟส (Phase Sequence) 

• ค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าสมดุล (Voltage and Current Unbalance) 
ตารางที่ 1  สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 

ที่ การตรวจวัด สรุปผล 
1. ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเกี่ยวกับค่าแรงดันไฟฟ้า 

(Voltage Variation) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ 

2. ผลการตวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเกี่ยวกับค่า Voltage and 

Current Unbalance 

ตรวจวัดค่าไม่ได ้

3. ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเกี่ยวกับค่า Voltage 

Flicker 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ 

4. ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเกี่ยวกับค่า Power factor ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ 

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าความถี่กำลัง (Power 

Frequency) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ 

6. ผลการวัดลำดับเฟส (Phase sequence) ลำดับเฟสกลับ B และ C 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการตรวจวัด Harmonic เปรียบเทียบตามตารางของการไฟฟ้า 

ที่ การตรวจวัด สรุปผล หมายเหตุ 
1. ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเกี่ยวกับ

แรงดันฮาร์มอนิกรวม (%) 
ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ 

แรงดันฮาร์มอนิกลำดับที่ 5,7
และ11 ไม่ผ่านเกณฑ ์

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเกี่ยวกับ
กระแสฮาร์มอนิกรวม (Amp) 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

***หมายเหต ุ 

• % THDv สามารถบ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของปัญหาฮาโมนิกส์ได้ ซึ ่งหากการ

ตรวจสอบพบว่าแรงดันฮาโมนิกส์รวม (%THDv) มีค่าสูง จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
ต่ออยู่ในจุดต่อร่วมเดียวกัน เป็นผลทำให้ เกิดความร้อนสูงกว่าปกติในอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น
หม้อแปลง รวมถึงสายไฟ และอาจจะเกิดปัญหาการ Resonance ส่งผลทำให้เกิดการชำรุด
เสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 

• ค่ากระแสฮาโมนิกส์ เป็นค่าที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น และเป็นส่วน
สำคัญที ่ก่อให้เกิดความผิดเพี ้ยนของแรงดัน ซึ ่งในกรณีที ่ เกิดปัญหา %THDv เกิน
มาตรฐานในระบบของการไฟฟ้า. จำเป็นต้องทราบแหล่งที่มาของโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นว่า
โหลดของผู้ใช้ไฟรายใด  

มีแหล่งกำเนิดฮาโมนิกส์ เกินมาตรฐานการจำกัดค่ากระแสฮาโมนิกส์ดังกล่าว จะช่วยให้ระบบ มีค่า 
%THDu ไม่เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ใช้ไฟดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟรายอื่นๆท่ี

ต่ออยู่จุดต่อร่วม P.C.C (Point of common coupling) ต่อไป 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 เนื่องจากผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าพบว่า มีค่าแรงดันฮาร์มอนิกลำดับที่ 5,7และ

11 ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า ขอแนะนำให้ ติดตั้ง Active Power 

Filter เพื่อกำจัดฮาร์มอนิกออกจากระบบไฟฟ้า เพื่อลดการสูญเสียที่หม้อแปลงและสายไฟ พร้อมท้ัง
เพ่ือให้เข้าเกณฑ์ท่ีการไฟฟ้ากำหนด 
 5.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า พบว่าการลำดับเฟส มีการจัดลำดับเฟสผิดระหว่าง เฟส 
B และ เฟส C ขอแนะนำให้บริษัท วัดลำดับเฟสด้วยเครื ่อง Phase sequence tester ว่ามีการ
จัดลำดับเฟสผิดจริง จึงแก้ไขโดยสลับสายเมนท่ีการไฟฟ้า 
ก่อนเข้าหม้อแปลง1000kVA และกลับลำดับเฟสให้โหลดทุกตัว เพ่ือให้การทำงานของโหลดถูกต้อง 
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รูปที่ 8. การลำดับเฟสกลับทางเฟส B และเฟส C  

 

รูปที่ 9. การลำดับเฟสท่ีถูกต้อง(หน้างานท่ีเดียวกันสลับจุดคล้องระหว่าง B,C) 
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6.ผู้จัดทำ 
 
Measured date 14 September 2023 

At site โรงสีข้าวสุพรรณบุรี  

Measured by Mr.Panupung petkham 
Mr.Jamwikorn Janpengpen 

Report made by Mr.Jamwikorn Janpengpen 

Checked by Mr.Maetee Suttapun 

Approved by  Mr.Akom Chanthakhun 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

จัดทำโดย บริษัท ซี บี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  

56, 12-15 ซอย พระยาสุเรนทร์ 45 แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

โทร: (02) 9026106-8 แฟกซ ์: (02) 914 3009 อีเมล์: info@cbcinter.com  www.cbcinter.com  
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7.ภาคผนวก 
7.1 ข้อมูลรูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้า 

 

รูปที่ 10.รูปคล่ืนแรงดันและกระแสไฟฟ้า 

7.2 ข้อมูล Harmonic Spectrum แรงดันและกระสไฟฟ้า 

 

รูปที่ 11.Voltage Harmonic Spectrum (%) 
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รูปที่ 12.Current Harmonic Spectrum (%) 

7.3 ข้อมูลการตรวจวัด 

7.3.1 Power (kW) 

 

รูปที่ 13. กราฟแสดงกำลังไฟฟ้าท่ีใช้จริง 
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7.3.2 Apparent power(kVA) 

 

รูปที่ 14. กราฟแสดงกำลังไฟฟ้าท่ีปรากฎ  

7.3.3 Reactive power (Q) 

 

รูปที่ 15. กราฟแสดงกำลังไฟฟ้าท่ีศูนย์เสีย 

*หมายเหตุ ในวงกลมสีแดง เป็นช่วงท่ีปิดระบบ Capacitor * 

*ในวงกลมสีน้ำเงิน เป็นช่วงท่ีโหลดบางชนิดปิดตัวลงหรือลดกำลังลงทันทีทัดใด ทำให้ Capacitor 

ปลดตัวเองออกไม่ทัน ทำให้ค่า Q ติดลบ * 

 

**หมาย
เหต*ุ* 
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7.3.4 Voltage  

 

รูปที่ 16. กราฟแสดงแรงดันไฟฟ้า 

7.3.5 Current  

 

รูปที่ 17. กราฟแสดงกระแสไฟฟ้า 
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7.3.6 Frequency 

 

รูปที่18. ความถี่ 

7.3.7 Power factor 

 

รูปที่ 19. ตัวประกอบกำลัง 

*หมายเหตุ ในวงกลมสีแดงเป็นช่วงท่ีปิดระบบ Capacitor * 

*ในวงกลมสีน้ำเงิน เป็นช่วงท่ีโหลดบางชนิดปิดตัวลงหรือลดกำลังลงทันทีทัดใด ทำให้ Capacitor 

ปลดตัวเองออกไม่ทัน ทำให้ค่า PF ติดลบ หรือ PF>1.00 Leading * 

 

**หมาย
เหต*ุ* 
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7.3.8 Power flicker (Pst) 

 

รูปที่ 20. แรงดันกระเพ่ือมระยะสั้น 
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7.3.9 Harmonic Voltage 

 

รูปที่ 21. ฮาร์มอนิกแรงดันไฟฟ้า 

 

7.3.10 Harmonic Current 

 

รูปที่ 22. ฮาร์มอนิกกระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 


